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Punct de
transformare

Statig cu 2 puncte de reincarcare

1 punct de reincarcare curent continuu - 60 kw

1 pumct de reincarcare curent alternativ - 22 kw
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Comuna Trusesti - Nr. cadastral 55632
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Statie cu 2 puncte de reincarcare

1 punct de reincarcare curent continuu - 60 kw
We reincarcare curent alternativ - 22 kw

LEGENDA

STATIE DE REINCARCARE
Comuna Trusesti - Nr. cadastral 55594
- 1 statie cu 2 puncte de incarcare

Platforma 30 mp
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Statie cu 2 puncte de reincarcare in
curent alternativ (AC) de minim 22 kW

LEGENDA

STATIE DE REINCARCARE
Comuna Trusesti - Nr. cadastral 55632
- 1 statie cu 2 puncte de incarcare

Platforma 30 mp

Limita de proprietate

Indicator statii de reincarcare
rlt{ar blocare masina
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PREZENTULUI PROIEG

-y
ALIMENTAREA BMPT
: DIN
\/ DlSTRIBUT«EBFvE?AeEQRETEAUA BE

LUNGIM
IMENTARE A T.ED-BH#LBM.P.T. VA FI
STABILITA DUPA DETERMINAREARQZITIEI

TEXAGTE ABMP.T

AFNALA A TRASEULUI DE

Statie cu 2 puncte de reincarcare
1 punct-de reincarcare curent continuu - 60 kw
1 punct de reincarearg curent alternativ - 22 kw

—_—

_ | 1ED

214" x3m electrozi din OLZn montati in
colturile unui triunghi echilateral cu
laturile de 3m.

onductor din Pb OLZn 40x4mm de
impamantare ce leaga electrozii

[ LEGENDA
| BMPT Bloc de masura si protectie trifazat BMPT, 4 poli;
TE.G Tablou electric montaj aparent, confectie metalica, cu usa plina cu yala, minim IP65;

Retea electrica pentru prize si receptoare de putere exterior, cablu CYAbY , montat ingropat la H=-0.8m fata de CTA,
pentru alimentare T.E.D din BMPT;

Retea electrica trifazata pentru prize si receptoare de putere exterior, cablu CYY, montat in tub de protectie -
coloana alimentare statii de reincarcare masini electrice din T.E.D ;

Platbanda OLZn 40x4 mm, montaj ingropat min -0.8m CTA:, G

56 Piesa separatie ;
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\\7 Electrod legare la pamant OLZn, seftiune eq'hivaler}_tﬁ 2% M= ) [
il | e - 4
1] 4 3 e I LD ]

®

LEGENDA

AMPLASAMENT STATIE DE REINCARCARE
Comuna Trusesti - 1 statie cu 2 puncte de incarcare

60 KW DC +22 KW AC

Platforma 30 mp

Limita de proprietate
Ax drum
Sant

Copac

70g,
TRUM

CEP

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT
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Statie cu 2 puncte de reincarcare in
curent alternativ (AC) de minim 22 kW

UNGIMEA FINALA A TRASEULUI DE
ALIMENTARE AT.E.D. DIN B.M.P.T. VA F!
STABILITA DUPA DETERMINAREA POZITIEI
EXACTEAB.M.P.T

ALIMENTAREA BMPT DIN RETEAUA DE
DISTRIBUTIE NU FACE OBIECTUL
PREZENTULUI PROIECT

T.ED

IN:
o

\2‘/2" x3m electrozi din OLZn montati in
colturile unui triunghi echilateral cu

laturile de 3m.
\Lonductor din Pb OLZn 40x4mm de

impamantare ce leaga electrozii

LEGENDA

Bloc de masura si protectie trifazat BMPT, 4 poli;

Tablou electric montaj aparent, confectie metalica, cu usa plina cu yala, minim IP65;

pentru alimentare T.E.D din BMPT;

Retea electrica pentru prize si receptoare de putere exterior, cablu CYAbY , montat ingropat la H=-0.8m fata de CTA,

Retea electrica trifazata pentru prize si receptoare de putere exterior, cablu CYY, montat in tub de protectie -
coloana alimentare statii de reincarcare masini electrice din TED ;-7 -

Platbanda OLZn 40x4 mm, montaj ingropat min -0.8m.CTA;

Piesa separatie ;
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LEGENDA

AMPLASAMENT STATIE DE REINCARCARE

Comuna Trusesti - 1 statie cu 2 puncte de incarcare

2x22 KW AC

Platforma 30 mp

Limita de proprietate
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De la BMPT
ACYABY

PE N L3 L2 L1

s "! 1Q1
e, Ve, TE 4P
144A

L1

L3

Tablou T.E.D

min. [P65

montaj aparent
intrari / iesiri : jos / jos
Rezerva spatiu: 20%

Descarcator
Clasa I+li
TN-S
3Ix230V/400Vac

Denumire Circuit 0 1 c1
Pi/Pa [ kW] 82.0/82.0 82.0/82.0
Ic[A] 120.8 120.8
Sect [ mmp ] ACYABY CYY-F 4 x 70 +35 mm?
Protectie 1A 4P/144A/C 1A 3P/20A/C 1A 4P/144A/C
Repartitie faza L1,L2,L3 £1,L2,L3 L1,L2,L3

Destinatie

Tablou electric de distributie

Semnalizare avarie protectie supratensiune

Alimentare Statie Incarcare

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ELECTRIC TE.G

NR. CRT. DENUMIREA ECHIPAMENTULUI SPEC BUC
Intrerupator automat, NSXm, 4P, In=144A , curba C, cu | Schneider 1
Q1 protectie la suprasarcina si scurtcircuit sau similar
Intrerupator automat, iC60, 3P, In=20A , curba C, cu Schneider 1
Q2 protectie la suprasarcina si scurtcircuit sau similar
Intrerupator automat, NSXm, 4P, In=144A , cu micrologic, Schneider
Q3 reglaj 144A curba C, cu protectie la suprasarcina si o i 1
scurtcircuit

LEGENDA

Intrerupator automat, 4P, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit

Intrerupator automat, 1%+N \Cu protec’a@a suprasarcma scurtcarcurt si

protecue dlferentlaia

NOTA:

Toate echipamentele folosite in executia tabloului trebme sa fie ‘construite in conformitate cu SR

EN 60947-2

Toate echipamentele vor avea capacitatea de rupere la scurtcircuit IK=6KA daca in planuri nu se
specifica alta valoare.

Tabloul electric va fi prevazut cu sir de cleme.
Tablourile electrice se vor executa conform standardului SR EN 61439-1;
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Statie Dubla de
incarcare masini
electrice

CYY-F 4 x 70 +35 mm? b

125A
4P

|

T.ED:
Pa[kW] 82.0 < la
Ic[A] 120.8 A% ¥
>_
om
<
>_
Q
<
racord la reteaua existenta P
BMPT

-nu face obiectul prezentului
proiect-

LEGENDA

‘ BMPT - bloc de masura si protectie trifazat ;

|

- tablou distributie ;

- circuite electrice receptoare normale ;

- intrerupator automat magneto-termic ;

—Hkwh - contor bidirectional ;

Legenda abrevieri
T.E.D - Tablou electric de distributie
BMPT- Bloc de masura si protectie trifazat
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De la BMPT
ACYABY

PE N L3 L2 L1

Tablou T.E.D

min. IP65

montaj aparent

intrari / iesiri : jos / jos
Rezerva spatiu: 20%

AN S 101

\; N 144A

4 3
Descarcator J ;‘ J‘ 1Q3
Clasa I+]l e
TN-S 144A
‘ 3x230V/400Vac
t///
‘ |
a4 i a
L
Denumire Circuit 0 1 Cc2
Pi/Pa [ kW] 44.0/44.0 44.0/44.0
Ic[A] 64.80 64.80
Sect [ mmp ] ACYABY - CYY-F 3 x 50 +25 mm?
Protectie IA 4P/80A/C 1A 3P/20A/C 1A 4P/80A/C
Repartitie faza L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3
Destinatie Tablou electric de distributie Semnalizare avarie protectie supratensiune Alimentare Statie Incarcare

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ELECTRIC TE.G

NR. CRT. DENUMIREA ECHIPAMENTULUI SPEC BUC

Intrerupator automat, NSXm, 4P, In=80A , curba C, cu | Schneider 1

Q1 protectie la suprasarcina si scurtcircuit sau similar
Intrerupator automat, iC60, 3P, In=20A , curba C, cu Schneider 1

Q2 protectie la suprasarcina si scurtcircuit sau similar

Intrerupator automat, NSXm, 4P, In=80A , cu micrologic, .

laj 144A curba C tectie | rcinasi | Sconeider 1

Q3 reglaj curba C, cu protectie la suprasarcina si sau similar

scurtcircuit
L! 3 ;ﬁ &(

Intrerupator automat, 4P, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit

R
;‘—\.n.r/r

Intrerupator automat AP+N; £ prletectle fa suprasarclna scurtcircuit si
prokectlg dlferentlala’

NOTA: = b e v
Toate echipamentele folosite in executia tablouluf trebuke sa, Fe construite in conformitate cu SR
EN 60947-2

Toate echipamentele vor avea capacitatea de rupere la scurtcircuit IK26KA daca in planuri nu se
specifica alta valoare.

Tabloul electric va fi prevazut cu sir de cleme.

Tablourile electrice se vor executa conform standardului SR EN 61439-1;

;."71;.
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Statie Dubla de
incarcare masini
electrice
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|

- circuite electrice receptoare normale ;

BMPT - bloc de masura si protectie trifazat ;

- tablou distributie

XN - intrerupator automat magneto-termic ;
| Wh - contor bidirectional ;

Legenda abrevieri

T.E.D - Tablou electric de distributie
BMPT- Bloc de masura si protectie trifazat
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DETALIU MONTAJ
CABLURI INGROPATE

Folie avertizare

T

“~._Cota teren amenajat

K&
LKL

,_
SN
%

J"III
SSIRS
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Tub de protectie

Strat nisip compactat
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Strat nisip compactat

PVC

Cabluri armate CYY-F

Strat nisip compactat

Nota: Intre cablurile cu tensiuni diferite sau intre cablurile de medie tensiune
(de aceeasi tensiune) pozate in acelasi sant la distante intre ele de panala 10
cm se monteaza distantoare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc)
amplasate pe traseu la intervale care sa asigure distantele minim prescrise

intre cabluri
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DETALIU MONTAJ
CABLURI INGROPATE

“~._Cota teren amenajat

Pamant umplutura
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Strat nisip compactat

~ T~ Strat nisip compactat
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Tub de protectie PVC
Cabluri armate CYY-F

Strat nisip compactat

Nota: Intre cablurile cu tensiuni diferite sau intre cablurile de medie tensiune
(de aceeasi tensiune) pozate in acelasi sant la distante intre ele de pana la 10
cm se monteaza distantoare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc)
amplasate pe traseu la intervale care sa asigure distantele minim prescrise
intre cabluri
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Statie cu 2 puncte de reincarcare
1 punct de reincarcaré curent continuu - 60 kw
1 punct de reincarcare curent alternativ - 22 kw

55594 J

LEGENDA

STATIE DE REINCARCARE
Comuna Trusesti - Nr. cadastral 55594
- 1 statie cu 2 puncte de incarcare
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// - G abﬁ\f I RFmr.u alimentare statie electrica
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- [BMPT| Bloc de masura si protectie trifazat
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LEGENDA
STATIE DE REINCARCARE

Platforma 30 mp

7

Limita de proprietate
———— Imprejmuire provizorie O.S.

Comuna Trusesti - Nr. cadastral 55632
- 1 statie cu 2 puncte de incarcare

BMPTI Bloc de masura si protectie trifazat

Statie cu 2 puncte de reincarcare in
curent alternativ (AC) de minim 22 kW
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